ENERGIEAUSWEIS s vcnwomgenauce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebaudeteil

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes Ludwig Erhard Str. 12, 34131 Kassel 2
Verwaltungsgebaude
Primarenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"

CO,-Emissionen " 37,2 kg/(m?a)

Dieses Gebiudes
67,8  kWh/(m? a)
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EnEV-Anforderungswert -~ EnEV-Anforderungswert
Neubau (Vergleichswert) . modernisierter Altbau (Vergleichswert)
Anforderungen gemiR EnEV ? Eiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primérenergiebedarf X Verfahren nach Anlage 2 Nr. 2 EnEV

fatilant 678 kWhi(m?a) Anforderungswert 2448 kWh/(m"a) [0 Verfahren nach Anlage 2 Nr. 3 EnEV ("Ein-Zonen-Modell")

Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten [J eingehalten ]Z( Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) X( eingehalten
Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?2a) fur
Energietrager . Eingebaute . P Kihlung einschl. Gebaude
Fistadng Warmwasser Beleuchtung Lilfiung Befeuchtung insgesamt
Heizwerk, regenerativ 222,0 222,0
Strom (Hilfsenergie) 0,4 17,2 1,6 19,2
Aufteilung Endenergiebedarf
; Eingebaute i 4 Kihlung einschl. Gebaude
2,

kWhibm sl Hekeung Walrrwsaser Beleuchtung Liftung Befeuchtung insgesamt
Nutzenergie 177,9 - 17,2 - - 195,1
Endenergie 2224 - 17,2 1,6 - 241,2
Primédrenergie 18,9 - 44,8 4,1 - 67,8




