'ENERGIEAUSWEIS s« vicrwonngebiuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebéudeteil

Berechneter Energiebedarf des Gebdudes Ludwig Erhard Str. 8, 34131 Kassel 2
Verwaltungsgedude
Primérenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"

CO,-Emissionen Y 52,7 kg/(m?a)

Dieses Gebaudes
89,1 kWh/(m? a)
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Anforderungen gemaR EnEV ? Eiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Priméarenergiebedarf X( Verfahren nach Anlage 2 Nr. 2 EnEV

lstWert 89,1 kWhi{m*a) Anforderungswert 2684 kWH(M*8) 1 ypanren nach Aniage 2 Nr. 3 EnEV ("Ein-Zonen-Modell")

Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten [0 eingehalten ]Z( Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) )Z[ eingehalten
Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?a) fiir
Energietrager Helzung Warmwasser Eingebaute Liiftung * Kiihlung einschl. .Gebaude
Beleuchtung Befeuchtung insgesamt
Heizwerk, regenerativ 336,3 336,3
Strom (Hilfsenergie) 0,9 19,4 35 23,9
Aufteilung Endenergiebedarf
. Eingebaute p 4 Kihlung einschl. Gebaude
2,
¥ hllmral Hisizung Yrammgsesr Beleuchtung Lifftung Befeuchtung insgesamt
 Nutzenergie 292,7 - 19,4 - - 312,2
Endenergie 3373 - 19,4 3,6 - 360,2
. Primérenergie 29,4 - 50,5 9.2 - 89,1




